技术要求
一、工程概况：
我院中区生殖中心四楼阴道镜检测室两个房间因新风及检查操作时产生的烟气排除效果不佳，为医护人员免受感染风险，需进行改造，按照现场情况配置一套新风系统、一台空调及一套自动排烟系统。
二、具体内容及要求：
本工程所有材料、辅材均由成交人负责供应。详见新风管道布置示意图、排烟装置示意图、工程量清单表及备注。工程质量须经验收合格且符合国家相关标准及合同要求。具体如下：
（一）新风设备技术、环保、质量要求 
1、行业规范要求 
符合热回收新风机组（GBT 21087-2020）等现行标准及规定。 
2、成交人提供产品应为品牌厂商生产的、完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。产品内附质量说明或使用说明的，成交人同时保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明正常运行或使用。 
3、新风设备基本参数 
（1）新风风量≥1000m3/h，排风风量≥800m3/h 
（2）新风余压≥150pa，排风余压≥100pa 
（3）额定功率：≤600W（满频运行下） 
（4）额定噪音：≤59dB(A)（满频运行下） 
（5）电源电压：220V~50Hz 
（6）出厂标配APP远程WIFI控制
4、必备功能及性能要求 
（1）全热交换新风机通用技术：实现新风排风换气、全热回收、空气净化、消灭病菌、CO2浓度检测、智能控制等。全热交换新风机在-10℃~40℃的温度，最大相对湿度90%的环境下正常工作。 
（2）机体技术要求：机壳要求高强度、耐久性好、易清洁、防腐蚀、防水。机壳内表面应贴敷吸音保温材料，进行降噪及防结露。机组的风机蜗壳与电机之间、风机外壳与箱体之间应设有弹簧或橡胶减振器。 
（3）全热回收器技术要求： 
热交换器类型为全热交换，换热芯材料不得采用纸质材质，热交换器必须具备阻燃（B1 级）和防霉措施（0 级）。新风、排风通道完全隔断，无交叉污染。全热交换效率：≥55%（制冷）、≥60%（制热）。 
（4）过滤器技术要求： 
过滤器应采用多层物理阻隔式，过滤层数不低于3级。初效过滤器，过滤等级≥G4。中效过滤段为静电除尘能具备杀菌功效可水洗。高效过滤器，过滤等级≥H13，应采用无毒无异味，且风阻小、过滤效率高的材料，并保证更换周期在半年及以上（设备日均使用时间在10小时左右）。机组整机的PM2.5一次过滤效率≥95％。所有过滤器均无需专业工具即可拆卸，方便日常维护和清洗。过滤器的定期清洗更换。
（5） 风机及电机技术要求：
每台机组配置两台离心风机，新、排风机各一台，风机选型需满足整机性能要求。电机工作电压：220V，绝缘等级为 B 级，IP20 及以上防护等级。电机采用进口或国内一线品牌，具有3C认证标识，具有过热、过载保护功能。 
（6）控制器技术要求 
控制器为液晶显示、触摸按键，可实时显示室内温度、风量、CO2 浓度等。
5、成交后提供参选货物经国家认证检测机构出具的符合采购需求的满足GB/T21087-2020 检测报告，包含PM2.5 过滤效率、噪音等。成交后提供的产品参数不得低于检测报告中相关指标。 
6、其他 
（1）新风机吊顶安装，具有对室内空气进行消毒杀菌、除粉尘、除装修污染的综合处理功能。产品应具有灭菌段，且灭菌段能长期稳定运行，安全可靠，无毒害；应具备良好的除菌性能，系统采用静电除尘技术。 
注：静电技术检测应包含在以上参选产品的检测报告或参选时出具单独的检测报告。 
（2） 设备的室外机、室内机、控制器、风管等设备的材料符合环保要求。
（3）质保期内过滤器的定期清洗更换工作由成交人免费负责。
（4）配置一台吊顶全嵌式一体机，制冷量约3500W，供内镜室换季使用。
（二）自动排烟设备技术、环保、质量要求 
1、设备基本参数 
（1）排风分量≥600m3/h 
（2）排风静压≥300pa 
（3）额定功率：≤140W（满频运行下） 
（4）额定噪音：≤62dB(A)（满频运行下）
（5）电源电压：220V~50Hz 
（6）金属外观，电动伸缩，可遥控调节，最大伸缩长度约1米。
（7）实现排风排烟、空气过滤、消灭病菌、便于清洗维护保养、自动伸缩、遥控控制等。
2、机体技术要求
（1） 机壳要求高强度、耐久性好、易清洁、防腐蚀、防水。机壳内表面应贴敷吸音保温材料，进行降噪及防结露。机组的风机蜗壳与电机之间、风机外壳与箱体之间应设有弹簧或橡胶减振器。
（2） 机壳为三层，可电动伸缩设计，排风管道为遥控电动伸缩管道，伸缩部分可分为两段，室内排风口处具备格网以防止异物吸入，可拆卸清洗。
（3） 过滤器应采用静电除尘杀菌灭菌可水洗，无需专业工具即可拆卸，方便日常维护和清洗。
（4） 控制器为遥控控制，可实现遥控伸缩同时风机启动排烟。









附件一：新风管道布置示意图               
[image: 新风管道布置示意图]
附件二：排烟装置示意图
[image: 手术台排烟装置示意图]
备注：现场布置在安装过程中可能会根据实际情况有适当修改，参选报价不因修改而做改变，请各参选人现场查看并做适当考虑。

附件三：工程量清单表（下述清单中所列的设备及材料的数量均为预估，参选时不得低于此清单要求，以最终现场需实施的工程量为准，合同总价不予调整（采购人变更除外）。具体请参选人现场踏勘。该清单中所有数量的风险视为参选人已考虑在参选总价中，最终合同总价不予调整(采购人变更除外)。）
	新风改造设备工程

	序号
	设备材料名称
	规格需求
	单位
	数量
	品牌

	1
	全热交换器
	1、新风量：1000m³/h   
2、排风量：800m³/h
3、余压：150pa   
4、运行电耗：0.6kw
5、噪音：≤59dB(A)
6、功能：1）过滤模式：粗效＋静电＋超级过滤
2）PM2.5 过滤效率： 99.9%
3）杀菌功能：静电电压 6000V可杀灭病菌
4）空气热交换 热回收效率：80%
5）新风模式运行：100% 新风
6）具备自动检测室内空气新鲜度(CO2 浓度）
7、含设备基础深化及制作
8、含设备配电系统
	台
	1 
	

	2
	专用空调
	1、 制冷量：3500w左右
2、 循环风量：400m³/h
3、 面板尺寸：约600*300mm
4、 品名：吊顶全嵌式一体机
5、 散热方式：可风冷或水冷
6、 适用范围：单个房间
	台
	1
	

	3
	百叶风口
	1、名称：ABS百叶风口
2、规格：150*150
3、包含吊顶开孔及所有施工辅材
	个
	2 
	

	4
	百叶风口
	1.名称：ABS百叶风口
2.规格：100*100
3.包含吊顶开孔及所有施工辅材
	个
	6 
	

	5
	PE风管
	1、规格：φ160
2、包含安装及辅材
	米
	80
	

	6
	PE风管
	1、规格：φ200
2、包含安装及辅材
	米
	20
	

	7
	PE风管
	1、规格：φ75
2、包含安装及辅材
	米
	100
	

	8
	一分六分风箱
	1、材质：镀锌钢板，厚度不低于0.8 mm
2、规格：400*600*200
3、包含安装及辅材
	个
	1
	

	9
	支吊架
	1、名称：管道支架
2、含制作与安装
3、包含结构防腐处理
	kg
	30
	

	10
	调试
	系统调试
	项
	1 
	

	自动排烟设备工程

	1
	自动排烟主机
	1、排风量：600m³/h   
2、静压：300pa   
3、运行电耗：0.14kw
4、噪音：≤62dB(A)
5、产品尺寸：1000*400*400mm
6、过滤模式：空气过滤，可拆清洗
7、其他：电动伸缩机身，伸缩长度约1000mm，可电动调节
8、控制：遥控，风量三级可调
9、风口高度：可控
	台
	1 
	

	2
	PE风管
	1、规格：φ160
2、包含安装及辅材
	米
	40
	

	3
	PE风管
	1、规格：φ200
2、包含安装及辅材
	米
	10
	

	4
	聚烟罩
	1、 材质：亚克力
2、包含安装及辅材
	个
	1
	

	5
	支吊架
	1、名称：管道支架
2、含制作与安装
3、包含结构防腐处理
	kg
	15 
	

	6
	调试
	系统调试
	项
	1 
	


备注：本工程为总价包干项目，以上清单报价包括所需人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及企业管理费、利润等。
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