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[bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc418611381][bookmark: _Toc386026932][bookmark: _Toc479834742]1.提供1年维保服务。
2.参选人提供的维保服务要能保证维保设备能正常工作。如维保设备无法维修，参选人需承诺在规定的响应时间内提供原厂设备换新服务，提供的新设备必须能和现有系统设备兼容工作，并确保系统的工作性能不低于原有设备，明装的设备，外观需要保持一致。维保清单中的设备如发生不可修复情况，必须做到更换原厂配件。
3.关键故障，如全院网络瘫痪，响应时间≤30分钟，工程师到场≤2小时；普通故障响应时间≤1小时，工程师到达时间≤4小时；如在工程师到达后8小时内仍无法修复故障并解决硬件问题，参选人应承诺 24小时内给予免费提供原厂备件更换服务，备件服务性能不得低于原有网络。
4.提供不少于一年两次的巡检服务，法定假期达三天及以上时，成交人需提供巡检服务,并安排值班联系人。每次两个工作日的巡检服务，到采购人现场检查系统模块运行情况，与采购人维护人员沟通，提供常见问题的解决办法，巡检结束后给采购人提供巡检报告。
5.为确保所有备件能满足系统运行需要，参选人提供无线网络系统配套设备的备品不低于医院现有系统配套设备性能指标。参选人自建备件库，在合同签订之日起一周内，成交人必须保证提供一台不低于现有性能的室内信号分布系统基站、2个宽频天线的原厂全新备品到达现场，且备品在服务期结束之前不得带离，否则按违约处理，采购人有权不予支付合同任何款项。
6.需保证系统整体运行稳定，特别是在本产品范畴内，根据采购人实际需求进行各模块功能版本升级时做好预案，对可能因升级带来的问题有预判和应对措施，保证系统健壮性、可用性。尽量避免因升级带来的系统波动及对日常工作的影响。
7.参选人需支持医院信息化建设需求，应无条件免费配合采购人开展工作，包含但不限于电子病历评级、智慧服务评级等。
8.参选人须免费完成与其他系统新增接口需求对接，给予接口调试、测试、运行等必要系统支持。
9.采购人有关数据资料均为商业机密，成交人不得向任何第三方泄露。

二、维保清单
	序号
	货物名称
	品牌型号
	单位
	数量

	1
	宽频天线
	电信定制
	只
	1442

	2
	宽带5dB耦合器
	电信定制
	只
	119

	3
	宽带7dB耦合器
	电信定制
	只
	49

	4
	宽带10dB耦合器
	电信定制
	只
	3

	5
	宽带二功分器
	电信定制
	只
	347

	6
	宽带三功分器
	电信定制
	只
	367

	7
	宽带四功分器
	电信定制
	只
	2

	8
	1/2”阻燃馈线
	定制
	米
	18337

	9
	无线网络控制器
	电信定制
	台
	2

	10
	WLAN室内信号分布系统基站
	电信定制
	套
	43



维保清单内的增补设备要求
1. 维保清单内的增补设备报价需为固定全费用综合单价，需要包含安装及调试费用。
2. 到货及安装调试完成时间要求在医院发出正式通知后15天内完成。新增设备性能要求不低于现有同类设备，并且与现有设备兼容使用。

注：（1）维保清单内的增补设备部分服务期内总预算价为10万元，如本项目最终结算价超出上述总预算价，且超出部分超过了总预算价的10%，则超出总预算价10%以外的部分，采购人不予支付。（2）实际履约过程中，成交人应自行动态计算价款，当采购人要求提供货物（或服务）的据实结算价出现了以上序号（1）中不予支付的情形，成交人可以拒绝履约，如成交人选择继续履约，视为成交人让利，采购人不予支付部分的费用由成交人自行承担。



注：上述采购需求所有条款参选人必须全部响应满足，不得负偏离，否则做无效参选处理。

